Installationsanvisning
Assembly instruction

FVI

Integrerad insats
Integrated insert

[RA

Allt montage skall utféras enligt AMA

For fullgod funktion maste befintligt ventilhus
vara i oskadat skick samt att instruktionen foljs.
For avvikande ventilutférande, felaktigt mon-
tage, otillracklig varmekapacitet eller annat
utanfor var kontroll garanteras ej.
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@ Forinstallning e Pre-setting

0 Montering ® Assembling

Tolerans

Kv vid 2K
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Insatserna bor vara monterade i trycksatt system minst 24 timmar innan flodesmétning utfores.



