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Installationsanvisning
Installation Instruction 11
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Allt montage skall utföras enligt AMA

4

Avsedd för sammankoppling av rör i vätskeburna system.
Intended for connecting pipes in liquid-borne systems. 

Rör/Pipe: Dn,15,16, med 
  anslutningsmutter/with connection nut M22x1,5. 

  Rör enl.  SS-ISO 15875 Pex,     
  Pipes: SS-EN ISO 21003-2 AluPex

    
  
Tryckklass: PN10
Pressure class

Temperatur: Max 100°C
Temperature

Material: Mässing, EPDM
  Brass
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10 30-35

12 35-40

14 40-45

15 40-45

16 45-50

18 standard 50-55

Monoblocco tätning/seal (plug) 30-35


